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Heinaveden kunta FINAS
Tekninen toimisto

Kermanrannantie 7 Finnish Accreditation Service
79700 HEINAVESI T047 {(EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 220157 (4481/Jatkuva), saapunut 8.5.2017, naytteet otettu 8.5.2017 (8:15)
Néaytteenottaja: Raija Koponen

NAYTTEET
Lab.nro Néaytteen kuvaus
10421 Verkostovesi, Kunnanvirasto

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikkd 10421 *STM 1352
Lampdotila oC 6,3
Haju Ei todettu

Maku .  Eitdetw _
Escherichia coli* pmy/100 ml 0 <1 (V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100 ml 0 <1(S)

pa* .. % . <955 _
Sahkdnjohtawus 25 °C * puS/cm 56 <2500 (S)
Sameus * FNU <0,1

_Variluk* _____ _mgAPt <
Ammonium (NH4+) * mg/l <0,006
Rauta * pall 4.2 «200 (S)
Mangaani * pg/l <0,5 «50 (S)

Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmétiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Heinaveden kunta, Heinéveden vesilaitos, valvonta

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.

V = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttdjien hyvaksyttaviss 4, eika niissa saa
esiintyd epéatavallisia muutoksia.

VEDEN LAATU:

Naytteen mukainen verkostovesi taytti tutkituilta ominaisuuksiltaan asetetut laatuvaatimukset ja -
suositukset. Niisséa ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epéatavallisia
muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikkd
Liséatietoja antaa kemisti Kaisa Kokkarinen, p.044 7647205

Sauli Schroderus
tutkija

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisella sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettdessa

Katuosoite Postiosoite Puhelin Séhkoposti Y -tunnus
Yrittajantie 24 Yrittdjantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *017-2647200 toimisto@y mparistotutkimus. fi
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TIEDOKSI

Heinaveden kunta/Venaldinen Markku

Heindveden kunta/Tolvanen Sami

Heinaveden kunta/Mikkonen Arja

Hein&dveden kunta/Pakarinen Seppo

Heinaveden kunta/Jauhiainen Osmo

Keski-Savon Ymparistdtoimi/Terveysvalvonta/Koponen Raija
Keski-Savon ymparistétoimi/Terveystarkastajat

Keski-Savon ymparistétoimi/Parkkinen Anne

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisella sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettdessa
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MENETELMATIEDOT

Maéritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampotila Lampdtila (TL30)

Haju Alustava haju (TL30)

Maku Alustava maku (TL30)

Escherichia coli*

SFS 3016 (2011) (TL30)

Koliformiset bakteerit*

SFS 3016 (2011) (TL30)

pH * SFS 3021 (1979), muunneltu (TL30)

Sahkénjohtavuus 25 °C * SFS-EN 27888 (1994), korj. 25°C, mittaus huoneen lamp6t. (TL30)

Sameus * SFS-EN ISO 7027 (2000) (TL30) _

Variluku * SFS-EN ISO 7887, 0sa 6 (2012) (TL30)

Ammonium (NH4+) * Sis. CFA-menet, OPA-fluoresenssi, Marine Chemistry 57 (1997) (TL30)

Rauta * ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)

Mangaani * ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2(2005) (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maéritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maérityspvm.
Hqo 20171042y 0 952017  _
Mok . 201ya042r = 952017  _

Escherichia coli* 2017/10421 8.5.2017 B
_Koliformiset bakteeritt 201710421 852017

A 201710421 +02yks. 852017

Sahkdnjohtawus 25 °C * 2017/10421 +5% 8.5.2017 _

Sameus * 2017/10421 Maaritysrajan alitus 8.5.2017 B

Variluku * 2017/10421 Maaritysrajan alitus 9.5.2017 B

Ammonium (NH4+) * 2017/10421 Maaritysrajan alitus 9.5.2017 N

Rauta * 2017/10421 112 % 12.5.2017

Mangaani * 2017/10421 Maaritysrajan alitus 12.5.2017

Testausselosteen tulokset patevat vain tutkituille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa kopioida vain kokonaan.
Mittausepavarmuudet: kemiallisille menetelmille viimeisella sivulla, kvant. mikrobiologisille menetelmille ilmoitetaan pyydettdessa



